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Zapisbr.:l
Ur.br.l-8-24
Gospii, 12.1.2024.

Vodovod Hrvatsko primorje_
JuZni Ogranak d.o.o.
Stara cesta 3, Senj

Vodovod i odvodqia d.o.o.
Splitska 2, Senj

Predmet: Mi5ljenje o kakvo.i vode vodo zahvataHrmotine

Tijekom 2023' godine sirove vode vodoz ahvataHrmotine uzorkovane su i ispitivaneod strane djelatnika odieh za zdravstvgnu glolog iiu iilzlidko-senjske Zupanije jedan put,tj' u listopadu na parametre propisane. Pravilniko? o ourr-*.rma sukladnosti, metodamaanaliza i monitorinzima vode namijenjen: ,, ft;k, io*sr:, orN 64123), pravilnikom osanitarno-tehnidkim i higijenski* il o.y^rlr r;fi,*"i;; moraju ispunjavati gradevine za

ffit*ou 
i poslovanje u njima 1wN sluz:) i zur.o*,iio vodi za ljudsku potrosnju (NN

Pri tome su izvr5ene analizeslijedeiih parurnetara:o fizikarno-kemijski: temperatura vode, boja, mutno6a, miris, okus, pH,elektrovodljivost i sumporovodiko reiim kisika: utro5ak KMnO+o hranjive fuari: amonij, nitrati i nitritio ioni: kloridi, sulfati, fosfati, fluoridi, silikati, ukupni cijanidi, natrij, kalij, bromati,kalcij, magnezij i hidrogenkarbonatio metali: aluminij, antimon, arsen, bakar,barij, berilij,.cigk, kadmij, kobalt, krom,mangan, nikal, olovo, selen, srebro, vanaatJi ziie)o i ziva. organska tvar: ukupni organski ugljik OObl 
"

' organski spojevi: anionski tenzidi , neionski tenzidi, fenoli, ugljikovodici, lakohlapivihalogenirani ugljikovodici, organoklomi i;A;;f".forni pesticidi i policiklidkiaromatski ugljikovodici
o mikrobioloski: ukupni koliformi, E.coli, enterokoki, aerobne mezofilne bakterije ( pri22C i 36.C) , Closiridium perfrfigeru i'.ri.r""irrrio radioaktivnost

Za ocjenu kakvoie vode vodo zahvataHrmotine izwsena je usporedba dobivenihrczultata ispitivanja s Pravilniko* o p**etrima sukladnosti, metodam a analiza imonitorinzima vode ymije.ruen" ru tjuortr.pg;;;fi;iiiil uolrr), pravilnikom o sanitarno-tehnidkim i higijenski-t" a*gi*,i"j.r,^ry!g:.. moraju ispunjavati gradevine za
Iffit*ou i poslovaqie u nli-ma ow-sglz:)i zutoro*i vodi za ljudsku potrosnju (NN



ZZJZ liCtco-seqi ske ilanij e-
O djel za zdravstvenu ekologiju

Datum izdarya:ZZ.Ol ZOfi .

Revizija:5

Stranica 2 od 3

OBR IO

Udestalost uzorkovanja odredena je Zakonom o vodi za ljudsku potrosnju, no budu6ida se istim koriste vodovod Hrvatsko Primorje - juzniogrunak i.o.o. i vodovod i odvodnjad'o'o' iz senja logidno rjesenje je bilo da se tioskovi iniiirudijele na oba naruditelja.

Tako je u2023. gldini provedeno jedno uzorkovanje navodozahvatu Hrmotine naparametre propisane Pravilnikom,anazahtjev vodovoda }irvatsko prir"-"{," -;uzni ogranakd'o'o' i na zahtjev vodovod i odvodnja 
9.oro. iz senja, uJii"o dega je zadovoljen program

monitoringaza2023.g. u potpunosti s obziro-;b";j ;;orkovanja i ispitivane parametre.

Analize sirove. vode analitidkog broja y -2204 /23 o d 23 .r 0.2023.. ur.br.v_90 9 _23, tebr'ispitnog izvjeitqa235362ra-orrpuru^etrekoje radiHZJZpokazalajesljedeie:o Temperatura vode je bila od 15.:r.c, Sto je povo ljna zavodu za ljudsku potrosnju.o vodaie tijekom uzorkovanj abilabez okusa i mi.isu, a koncentracije boje i mutno6esu manje od MDK vrijednosti propisanih prurilniko_.
' 

ffiJ.tU"dnosti 
se nalaze u blago luZnatom podrudju sto je i karakteristika voda na

o Elektrovodljivost je bila manja od 500 pS cm-r.o Utrosak KMno+ bio je manji od MDK wijednosti odredene pravilnikom.o sadrZai kalcijevog karbonata vodu svrstav"a u ffir"no tvrde vode.' ffiit#ffifi]e 
nitrata, nitrita i amonijaka su nize La rrrror vrijednosti propisane

o Koncentracije iona su unutar MDK_vrijednosti propisanih pravilnikom,o Koncentracije specifidnih pokaz atellakao Sto su anionst<i i neionski tenzidi,fenoli,ugljikovodicj, To-c, 
J$gtriaprjiri t *g_.rr;iilJ,k"vodici, organofosforni iorganoklorni pesticidi oagovaiaju MDk *i, ;#;ii,"a propisanima pravilnikom

i ukazuju na neoptere6enost uod" orgun.tirir-rp":*i*u.o uzoraknije odgovarao mikrobioloskiprernu p.#triku zbog prisutnosti ukupnihkoliforma, E'coli, enterokoka, aerobniir mezontnitr Lakterija na22oci 36.c.o Enterovirusi nisu detektirani.

Ocjena i mi5ljenje:

Uzorkovanje je provedeno jedan putu2l23.godini tj. u listopadu, te je kvaliteta vode naHrmotinam a bila slij ede6a :-o voda je prema fizikalno-kemijskim pokazateljima i s obzirom na koncentracijehranjivih tvari i iona odgovuritupr.irit ik;;;;;;*lrri_u sukladnosti, metodamaanatiza i monitorinzimavode"r{J:"{:n";;1ffik; potroSnju ArN 64123) iPravilniku o sanitarno-tehnidkim i rrigii."rt#L alrgi- uvjetima koje morajuispunj avati gradevine za vodoopskb; i r;J"* ;;nj ima (NN 8 8/23 ).

' vrijednosti zaspeci!9ne pokazateljekao Sto su organski spojevi i metali takoder suzadovolj ile MDK vrij ednosti oor"a* p.""ilrL"rir]'
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o Voda s Hrmotina ne odgovara mikrobioloski maksimalno dopustenim vrijednostimakoje su odredene Pravilniku o parametrima suklad"orii, r""todama analizaimonitorinzima vode.namrjenjene za rjudsku pot olni, 6rvN 64123)i p.ariinitu osanitarno-tehnidkim i higijenskim te drugim uu:.tir* r.o:e moraju iqpr;:;;igradevine za vodoopskrbu i posrovanje, n:i-u cmv ttitzzl,zbog prisutnog fekalnogonedis6enja, no vaZno je naglasiti da se voda moZe koristitl wJiaiii!-uarm
potrosnju, aliuz obavezno kontinuirano i kontroliruno frouo<Ienje postupka
dezinfekcije .

Vodi
Jasmina l.ing.

r{?A/\aa. r

Dostaviti:
1. Naruditeljima
2. Arhiva

7,,



zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LteKo-sENJSKE Zupllvue
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikatna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi6, senjskih Lrlava 2,Ter: 0s3/574-860, Fax: osgtir4-4sg

AnatitiEko izvje56e br. V 2ZO4lZg
Kupac: Vodovod d.'o.o. Hratsko primorje juzni ogranak, stara cesta 3r Vodovod i odvodnja d.o.o.,Spitst<i z, 

---
53270 SENJ (

Ur. broj: v-909-23

Podetak analize; 23.10.2023.
Lokacija; lzvoriste Hrmotine
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Gospi6, 31.10.2029.

ZavrSetakanalize: 26.10.2029.

tl?yLd^"f": 19 1 itori 
n o-a i d ru s i h s I uZ be n i h ko nrro I a

Vodovod i

Naziv uzorka:
Vrstauzorka: Y:ftri|llj,.]fiTlfi:ilffr',"qrinsizvorista)
Datumuzorkovanja: 23.10.2023.10:10

Uzorcisu dostavljeni 23'10'2023.14:00 od Zavodazaiavnozdravstvo Lidko-senjske zupanijeUzorkovao: Darija Jovanovi6

lzjava o sukladnosti:
Anafizirani uzorak vode NIJE suKLADAN odredbama Pravilnika o param.etrima sukradnosti, metodama anarizaimonitorinzima vode namijenjene za rirotr, pbt.srj;rryl.1d,iaii,"rlJ,lirnir," o rrnitrino-t"Ir.,,iijti, i higijenskim te druoim;:';:'fl?'i"Ji'T3"ij':B:l';tx*llu; ffii"'g::fi*liJiii"'Ji'I'Lt! u nirma rnn edt2iii-iz't<onr b 'ori';-u;;i;
Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zviezdicama(***), dok su sve ostare metode van podrudja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

);3,mH,';J',$1Y.i?li::Ej'lj::?T"JifS; ,n,,,=u izvorista izvrseno je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u

Napomena 4: odjel za zdravstvenu ekologiju zavoda za iavnozdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:
a) Prema zahtjevima norme HRN EN tSO/tEC 17025:2017 (|SO/IEC 17025:2017;EN |SO/EC 1ZO2E:2012)za ispitivanie i
uzorkovanje voda' Uzorkovanie vode ';iil&; p9tl9:nju rinr,riso sdo'l1s.:2011 (rso s667-5:2006)i uzorkovanje povrsinskih voda Hnr't rdcii6"d)la,zooo {,so idoilt,i6izli HRNlso sdoi-ozoro (rso 5667-6:2014; EN
lso 5667-6:2016)' Akredita"rya 

'rxedi 'i;";;*, opisrrbm u priiog; b"o-tvroi o akreditaciji oroiiito od 08.01,2020, sodine.

?I:JS?&?.!::fi::,.U 
prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Krasa:Up/ t-s22-o1t15-01t12; t)r. broj:525-10t1446-18-e od

.c) 
O-vla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema

;ifll:r?i"ff3;!:1,r#sii.,-3'ff1?:?1fi.,r,J3,,f:;[i%i8tTdli[E:::iTi #55#iiT:.Jili:tlij#iisi:.,g.x;;,..

uporabne dozvore Krasj:Up/r-54r-oiiiJ-cisroti;L;Rl;H;:bEri:ir:?dlit'#rS:ff.ri1S

Dostaviti:
, Stara cesta 3
SENJ

Vodovod d.o.o. Hratsko
gdvod nja o o o, spritska T lHfiish:tJslt5
Arhiva

1.

(ssto zfaer;
7 ^u) t. ao 'Lo\,

{rooitery bfyera$
E $tilinoviifotfi.,

I/avanr r
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zzlz u eKo -s E N J s KE-Zu pAiliJE
Broj izvje5taja: V 2204121 31.10.2023

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikatna i femijska ispitivania

Tr*Naziv analize Metoda | ,-.rj*.* Rezultat Ocjena
sukladnosti2204. Voda za ljudsku potro$niu (rnonitorino i7v^r;&+o\

-

Temperature vode
r--.-
I sv zsso a lrc.-- s25

s20

15,9

2

DaBoj6.-*
HRN EN tSO7887:2012. mg/L Pt

Da
Miris

SM 45OO C opisno bez Da
Okus

SM 2160 B opisno

6,5 - 9,5

bez DapH---
HRN tso 10523..2012. 

I pH jedinica
8,1 i:1err temperaturi od 19,3 oC

-

Elektridna vo.llii\/ner***
trN z/u88:2008 gS/cm pri 20.C s 2500 3s4 Da

Da

Mutnoda***
HRN EN tSO7027:2001- "NTU s4 < 0,16

Utroiak KMnO4.** HRN EN ISO 8467:2001* mglL02 <5

< 250

1,41

<5

0,015

,/*
0,003

<2

203,4

**
10,56

DaKloridi***
HRN ISO 9297:i998. mg/L Cl-

Da

Da

Amonijak***
HRN ISO 7150-1:1998. mg/L N s 0,4

< 11

\itrati
sM 4500 - NO3 C mg/L N

Da

:-
lJa

!ttnti*
HRN EN 26277:1998- mg/L N s 0,1

<10
iuspendirane tvari SM 2540 D mg/L

DaJkupna tvrdo6a*** HRN ISO 6059;1998* mg/L CaCO3
lalcij

HRN ISO 6058:2001. mglLCa2+
wlagnezij

HRN ISO 6059:1998* mglLMg2+
ioslati

HRN ISO 6878- 14/L P s 300 <40 )aSulfati
HACH BO51 mg/L SO42- s 250 3,986 )aSulfidi
SM 4500 t:2005 mg/L H2S s 0,05 0,02 DasilrKati (otopueno) SM 4500 F:2005 mg/L SiO2 s50 3,512 DaAnionski tenzidi HRN EN 903:2002 ug/L s 200 <30 DaHidrogenkarbonati
HRN EN ISO 9963-1* mg/L HCO3- 220,21Ukupni koliformi HRN EN tSO 9308-1;2014 cfu/100m1 U 500 Netrscnerichia coli HRN EN tSO 9308-1:2014 cfu/100mL U 30 NeBroj kolonija 22.C HRN EN tSO 6222:2000 cfu mL < 100 125 NeBroj kotonija 36.C HRN EN tSO 6222:2000 cfu mL-1 s 100 110 NeEnterokoki

HRN EN tSO 7899 -2:2000 cfu/100m1 U

0

30 Nev,v*,ruu, r pvr rngens (uKlucujuci
spore) EN tso .14189

cfu/100mL
tt Da
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Republika Hrvatska
Hrvatskizavod za javno zdravstvo
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Rockefellerova 7, 1 0 000 Zaqreb

Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hzjz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 08.12.2023.

Broj ispitnog izvje5taja: 235362 Oznaka uzorka: 4542t23

Naziv uzorka: voda za ljudsku potroSnju (sirova), anal.br, 2204 I 23, lzvoriste Hrmotine

Vrsta uzorka: Voda na izvori5tu (sirova)

Naruditelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDMVSTVO LIEKO.SENJSKE ZUPANIJE, OdJEI ZA ZdTAVSIVENU
ekologiju, Senjskih Zrtava 2, 53000 Gospi6

Tip zahtjeva: Zapisnik

Datum zapisnika: 1-293-23 od 24.10.2023., Zapis br. 1

Vlasnik: Vodovod d.o,o. Hrvatsko primorje - Juzni ogranak, senj, stara cesta 3, 53270 senj

Uzorkovao/la: Naruditelj Lokacija: I tzvori5te Hrmotine

Datum/vrijeme uzorkovanja: 23.10.2023. (10:10) Datum/vrijeme dostave: 25.10.2023, (11:00)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu Parametri skupine B, enterovirusi i tricij u monitoringu vodocrpilista (izvoriSni)

Fodetak ispitivanja: 25.10.2023. Kraj ispitivanja: 08.12.2023,

Voditeljica Odjela za kontrolu

dr.sc. Magdalen
voda i vodoopskrbu

univ.mag,ing.cheming.

Dostaviti:
1' zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVO LldKo-sENJsKE ZupANtJE, odJetza zdravstvenu ekotogijusenjskih zrtava2, s3000 Gospi6 

Yerv' -s -vrs'crve

Napomene:
'l)Zabranjuje se istlcanle lmena Zavo-da u.tekstu deklaracUe proizvoda oslm ako nlje ugovoreno posebnlm ugovorom.2) lspitnl izvJestaj rezurtat le elektronr6ke ooraae pooaia[aG]e punovazecrbezzrgai potprsa.3) Rezultati lspltivanla odriose se trrluavo na rsilttr"ri r]oiJn ru"_.mi1u se umn-o?iviti'6eiooooren;a zavooa,4) Akreditkane metode nose oznaku 

,r, 

" 
nrrriUiin" 

"fiuJiiirlne 
r. aqooren,a zavooa'

li ilPg"r::13::i:.lr:iy"5fl*"g izvjesraja r.U" 
"ur.r,r.l.r 

podrudjem akrediractje.o' NUerna neslgurnost 16 lzrazena kao prosirena mjerna nesigurnost si obuhvatnirniuitoro, pokrivanja k=2, sto predsiav lja gso/o rczlnupouzdanosti,7) Rozultati lzrazenikdo manie.odl<) odnose se na granicuivantifikacije pojedine metode.8) Ako ie uzorkovanie o'ov"o Hzuz m1eil ;;iilffi;;;;i,ii111 gu,i ;tq i';il;;i;;;rrnosri uzorkovanja za sve akreditirane m6tode.9) HzJz se odrlde odgovornosti raaa iu tnrorma"ci.lr'Jiiroirii'uouirene od kupci takv"'a, riog, utJecati na valjanost rezultata,

lzdanje/Prera dba 2lO



Bloj ispitnog izvje5taja:235362 
Oznakauzorka: 45:42125

i voda i vodoopskrbu
Pocetal( ispitivanja: 2s.10.2023. Krajispitivanja: | 08.12,2023.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnj u (sirova), anal,br, 2204 l2O, lzvoriste Hrmotine

Nazlv parametra Metoda MjernaJedinlca Rezultat Mjerna
neslg.

*MDK
OcJena

lspravnosti

TOC (totatni organskt ugtjtk) I HRN EN 1484:2002 mg/L C l,o 0,2 DA
Fluoridi r HRN EN ISO 10304-1:2009 mg/L F < 0,1 DA

Bromati I HRN EN ISO 10304-4:2022, HRN EN tSO
15061:2001 pg/L BrO,' <2 10 DA

Cijanldi Vlastita metoda, Oznaka; p-VODE-S4,

lzdarye110 pg/L CN' <15 50 DA

Natrij (Na) I HRN EN lsO 14911:2001 mg/L Nat 6,0 0,5 200 DA
Kalij (K) I HRN EN ISO 14911:2001 mg/L K- < 1,0 12 DA

Fenoli Vlastita metoda, Oznaka: p-VODE-
46,lzdanje:110 ps/L <5 DA

Detergenti - neionski I . Vlastita mstoda, oznaka: P-VODE-28,
lzdanle: 1 13, Merck 1.01 787.0001 (ktveini

test)
ps/t <60 200,0 DA

THM - ukupni r Vlastita petoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanle: 2tO, Mo'dlliclrana HRt t

EN ISO 10301:2002
ps/L < 0,5 100 DA

Suma tekakloreten i trikloreten I f
vrastita metoda, P-VOOE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), tzdanja 2tO, Modtflctrana HRN

EN ISO 10301:2002
mg/L < 0,5 DA

Tetrakloreten I
Vlastita me]oda, P-VODE-S1 (metoda B, HS_
GC-MS/MS), tzdanje: 2lO, Modifickana itRN

EN ISO 10301:2002
pg/L < 0,5 10 DA

Trlkloreten I
Vfastita metoda, P-VODE-SI (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanle: 2tO, Mo'difictrana HRN

EN tSO ,10001:2002 pg/L

ps/L

< 0,5 10 DA

1,2-dikloretan r Vlastitlmeloda, p-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanja: 2tO, Modtfickana HRN

EN tSO ,t0301:2002 < 0,5 3,0 DA

Policjklidki aromatski ugljikovodici I
Vlastita metoda, Oznaka: p-VODE-34,
lzdan)e:'1'13, modiflcirana HRN EN ISO

17993:2008
pg/L < 0,005 0,10 I on

benzo(a)piren

benzo(b)fluoranten

I

I

vraslra metoda, Oznaka: p.VODE-34,
lzdanle:113, modificlrana HRN EN lsd

17993r 2008
pg/L < 0,003 0,01 0 DA

Vlastlta metoda, Oznaka: p-VODE.g4,
lzdanje; 1/3, modificlrana HRN EN ISO

17993:2008
pg/L < 0,005 0,10 DA

benzo(k)fluoranten

be nzo(g h i)pe rilen e

fluoranthene

I
vtasnra metoda,.oznaka: p-voDE_34,
lzdanlot 113, modificirana HRN EN ISO

17993:2008
pg/L < 0,005 0,10 DA

I

I

Vlastlta metoda, Oznaka: p.VODE.34,
lzdanje:113, modificlrana HRN EN lsd.17993:2008 ps/L < 0,005 0,10 DA

Vlastita metoda, Oznaka: p-VODE-34,
lzdanje: 1/3, modificlrana HRN EN ISO

17993:2008
lig/L < 0,005 DA

indeno(1,2,3-cd)pirene I
Vlastita m6toda, Oznaka: p.VODE.34,
lzdanle:113, modificirana HRN EN ISO

1 7993: 2008
Fg/L < 0,005 0,10 DA

Aromatski ugljikovodici - benzon I HRN ISO 11423-1:2002 pg/L

pg/L

< 0,2 1 DA

Ugljikovodici I -v.,seUtq I rsruudr eznaKa;H-VUUE-Utt. lzdanle
1/0; datum 31.08.20,1g.,modincirana AnttliO

11423-1;2002
< 15,0 50 DA

ncu ,rrErra rngrooa tnsiltuta R. tsoskovi6. pS I
7.2/3 Odrectivanje tricija (tzdanje i) ' 

I
Bq/L <4

I I

'100 DA
le j IRB le u prilogu.

17.lava n qt tr.t
lzmjerenevrijednostipokazateljaodredivanihuuzorkuVodeSu,SKLAD
Prilogu I (Tablica 2'irablicas'1 eravitnir<a o plrametrima sukladnosti, rietodama anarizeimJnltorinzima vode namuenjene za rjudsku
ff'."-tii:$:!,.:i1'^?,i'JJ,!tf;3vt<u 

pravilnika L parametrlma suktadnosti, metodama anatizaimonitorinzima vode namuenjene za

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivaniu ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleznog ministarstva

Stranica;2/8



*MDK - makslmalno dozvoljena koncentraclja

Jurica stlstid, univ.mas.iffi HX :,ffiX;



_ Odsjek za mete
D^ :^1- t. ! - -- !r! .

rle i metaloide
reEcut{ rspruvanJa: ! 25J02025. Kraj ispitivanja; 7.11.2023.

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potroSnju (sirova), anal,br. 22o4t2i 3, lzvoriSte Hrmotine

Naziv parametra
Metoda Mjerna jedinica Rezultat Mjerna

neslg,
*MDK

Ocjena
ispravnosti

Berilii (Be) Fr HRN EN ISO 17294-2:20.t6 ps/L < 0,14 DABor (B) Fr Ht{N EN tSO 17294-2:2016 mg/L 0,0'13 0,001 DAAluminij (At) Fr HRN EN tSO 17294.2:2016 ps/l- 20,4 0,7 200 DA
Vanadij (V) Fr HRN EN ISQ 1t294-2:2016 ps/L 0,629 0,031 5 DA
Krom (Cr) F! HRN EN ISQ 1t294.2:2016 pg/L 0,469 0,043 50 DA

Mangan (Mn) FT HRN EN ISO 17294-2:2016
uS/L to, I 0,9 50 DAZeljezo (Fe\ FI HRN EN ISO 12294-2:2016 ps/L 4'1,2 2,1 200 DA

Fr HRN EN ISO 17294-2:2016 trg/L < 0,'15

20

DA(Ni) Fr HRN EN ISO
us/L < 0,24

Bakar (Cu) Fr
DA

HRN EN ISO tZZ94-2:2016
ug/L 0,6'15 0,031 2000 DAFI tso 17294-2:2016 ps/L 2,28 0,1 1 3000 DA(AS) Fr HRN EN ISO pg/t 0,287 0,016

Selen (Se) Fr
10 DA

DA
HRN EN 8O 17294-2:2016 pg/L < 0,2 20Srebro (Ag) FI

ps/L < 0,30
Kadmij (Cd) Fr

10 DA
HRN EN tSO 17204- ps/L < 0,07

Antimon (Sb) Fr DA
ps/L < 0,21 10 DA

DA

Barij (Ba) Fr tso 17294-2:2016 uslL 9,76 0,37 700Ziva (Hq) Fr HRN EN tSe 17294-2:2016 ps/L < 0,07
1 DAOlovo (Pb) FI HRN EN tSO 17294-2:2016 I psL I

I
0,26s 

I 0,027 10 DA

Masena koncentracija 
"Tablica 3') Pravilnika o parametrima suktadnosii, metdda;a ;;uiir" 

.ionito 
,ii:iiil;;ffi;. jene zaljudsku potros-nju (NN64t2023) i lspravak oravilnika 

" 
p;r;;trirui'r*ronor,i, ,"i#;;';;;i;; ir;;il#;;;;'r$" namijenjene za rjudsku potrosnju(NN 88/23).

-

-l\4DK - maksimalno do.uo

Analitidar:
Bernardo MarciuS mag,chem,

Kobalt (Co)

t.v 1 tzv4-z:2016

i



% odsjek i
.

za pesticide
roceraK tspitivanja: 17.11,2023. Kraj ispitivanjar 29.11.2023,

Naziv uzorka: voda za ljudsku potrosnju (sirova), anar.br, 22o4r2g, rzvoriste Hrmotine
Naziv parametra

Metoda Mjerna jedinica Rezultat Tfi;: I ,MDK OcJena
ispravnosti

Pesticidi ukupni _ vrqoura rrerooa, UznaKa: p-pEST-10,
lzdanje: 1 13, 6,1,2020., modifl cirane EpA

525.3. EPA 53A
pg/L < 0,05 0,5 DA

lzodrin

Aldrin

I

r

. vrasu(a merooa, uznaka: p-pEST.10,
lzdanlo: 1 13, 6,1.2020,, modifi clrane EFA

525.3, EPA 536
pg/L < 0,03 0,1 DA

. Vlastita metoda, Oznaka: p-pgSf-f q
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modilickane EpA

525.3, EPA 536
us/L < 0,03 0,03 DA

Dieldrin I , vtasilra_metoda, oznaka: p-pEST-10,
lzdanie: 113, 6,1.2020., modificirane EiA

525.3. EPA 536
ug/L < 0,03 0,03 DA

Heptaklor I lzdanlei 1 13, 6.1.2020., modifl cirane EpA
525.3. EPA 53A

trg/L < 0,03 0,03 DA

Heptaklorepoksld-cis I . vrasura meloda, Oznaka: p.pEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020,, modtflclrane EiA

525,3. EPA 536
ug/L < 0,03 0,03 DA

Heptaklorepoksid-trans I , vrasrrra_metooa, oznaka: p-PEST-i0,
tzoanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EiA

525.3. EPA 536
ps/L < 0,03 0,03 DA

Dimetoat r , vrqDUra.urelooa, uznaka: p-pEST-10,
tzdanlei 113, 6,1.2020,, modtflairane EpA

525.3. EPA 536
ug/L i . o,os 0,1 DA

Klorfenvinfos I , vrqou(a.rlsroqa, uznaKa: p-pEST_10,
tzdanlei 113, 6.1.2020., modiflckane EiA

525.3. EPA 536
ps/L < 0,03 0,1 DA

Klorpirifos I , vtastita.metoda, Oznaka: p_pEST-lO,
rzoanje: l/3, 6.j.2020., modiflcirane EpA

525.3. EPA 536 us/L < 0,01 0,1 DA

Klorphifos-metil r , 
r.tvvurg.rr reruea, v1|aKa: f._f,EU I _10,

tzdanlei ll?t 6.1,2020., mocilflchane EiA
525.3. EPA 51^

pg/L < 0,03 0,1 DA

Malation I ,,i.seurq.[rereud, vznaKa; p-pEST_l0,
rzdan,e: 1/3, 6,,1.2020,, modiflckane EiA

525.3. FPA -6r^
ps/L < 0,02 0,1 DA

Ometoat I k;;;j;; iffi ; i;"dlilud; Hl,' ld^
525.3. Fpa 61A

ps/L < 0,03 0,1 DA

Pirimifos-metil r , vzlaKa: r-HESI-10, I

'."r,"' ,r.,u.i1:2r0!0;ffiri.ir"n" ein I unr. < 0,03 0,1 DA

Glifosat I ,_YLTI]!1 f "t-o_a", 
oznaka: p+ESr-r o,-

tzdanjei 1lO, 6.1.2020,, modiflcirans EpA
525.3. Fpa f,r^

pg/L I . o,OS 0,1 DA

Fosetil I ui Liii-r ri, !r.i iffi ,',tHd;;',i l'i^
525 3 trpA qe^ ps/L < 0,05 0,'l DA

Malaokson I ,',,vv'rq.,,,eruua, wLlaKai r,-HEsT_1 0,
tzdanjei 113, 6.1.2020., modificirane EpA

525 3 trpa Raa
pg/L < 0,03 0,1 DA

Atrazin I
Vlastite

t,;'l l r E, 
_b 
ii;#llU# HI l,po

525.3. EPA 53n
ps/L < 0,01 0,1 DA

Simazin r Vlastita
po i.iii r ii, b. r ir;,',1:irffi",i lBo

525.3. trpa A?^
pg/L < 0,04 0,1 DA

Desetil atrazin I ,_vtasllIa.meloda, oznaka: p-pEsT-1 o,
tzdanie:.1 13, 6.1,2020., modificirano EijA

525.3- trpa q1^ ps/L < 0,03 0,1 DA

Deisopropil atrazin I ,_vraslra.metoda, oznaka: p.pEST_1 o,
rzdanJe: 1/3, _6.1.2020., modlficlrane EpA

525.3. EPA 5?A
ps/L < 0,02 0,1 DA

Desetil terbutilazin I
Vlastit

r.o",riiil )6, siiffi llillir'5 il.1, lBo
525 3 trDA re^ ps/L < 0,03 0,1 DA

Desetil deisopropil atrazin
..svurg ..,srvud, vznaKa: H_PEST-10,

lzdanje: 1/3, 6,1.2020,, modifickane E-iA
s25.3, EPA 536

ug/L < 0,04 0,1 DA

Stranica: 5/8



orrm

OcJena
ispravnosti

Desetil 2-hidroksi ahazin I
Vlastita motoda, Oznaka: P.PEST.10,

lzdanje: 1 13, 6.1,2020., rinodifi cirane EpA
525.3, EPA 536

trS/L < 0,03 0,'1 DA

Hidroksi atrazin I
Vlastita metoda, Oznaka: p.pEST-10,

lzdanlo: 1 13, 6. 1,2020., modificirane EpA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 0,1 DA

Hidroksl simazin T
Vlastlta metoda, Oznaka: p-pEST-10,

lzdanje: 1/3, Ai.2020,, modificlrane EpA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,03 0,1 DA

Hidroksi terbutilazin I
Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST-l 0,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modiflcirane EpA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,02 0,1 DA

Metribuzin r Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST.1 0,
lzdanje: 1 13, 6.1.2020., modifi clrane EpA

525.3, EPA 536
us/L < 0,05 0,'t DA

Terbutilazin I
Vlaslita metoda, Oznaka: p-pEST-1 O,

lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modiflcirane EpA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,03 0,1 DA

Bentazon I . Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST-lO,
lzdanlei 1 13, 6,1.2020., modificlrane EpA

525.3, EPA 536
ps/L < 0,03 0,1 DA

Bromacil I
Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST-1 0,

lzdan)e: 113, 6.1 .2020,, modlficirane EiA
525.3, EPA 536

liS/L < 0,01 0,1 DA

Desmetil isoproturon I . Vlastlta metoda, Oznaka: p-pEST-10,
lzdanje: 1 13, 6.1,2020,, modlftcirane EiA

525.3, EPA 536
ps/L < 0,02 0,1 DA

Dikamba . Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST-l0,1
lzdanlei 1 13, 6.1,2020., modlflclrane EpA

525.3, EPA 536
ps/L < 0,05 0,1 DA

Dimetenamid-p I . Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST.10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EiA

525.3, EPA 536
pg/L < 0,01 0,1 DA

Diuron I . Vlastlta metoda, Oznaka: p-pEST-lO,
lzdanle: 113, 6.,t.2020., modifichane EpA

525.3, EPA 536
ps/L < 0,02 0,1 DA

2,4-D I . Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST-lO;
lzdanle: 113, 6,1,2020., modlflclrane EpA

525.3, EPA 536
pg/L < 0,02 0,1 DA

2,G-diktorobenzamid I f . Vlastita metoda, Oznaka: p_pEST_10,
lzdanje: 113, 6.1.2020., modificirane EiA

525.3, EPA 536
us/L < 0,02 0,1 DA

lzoproturon I . Vlastlta.metoda, Oznaka: p_pEST-1 O,
lzdanje: 1/9, 6,1,2020,, modificirane EiA

525.3, EPA 536
pg/L < 0,01 0,1 DA

Klorotoluron r . Vlastlta metoda, Oznaka: p-pEST-10,
lzdan)e: 1 13, 6.1,2020., modifl clrane EiA

525,3, EPA 536
ps/L < 0,02 0,1 DA

Linuron I . vtaslra motoda, Oznaka: p-pEST_10,
lzdanle: 113, 6.1.2020,, modifictrane EpA

525.3. EPA 536
trn/l < 0,02 0,1 DA

MCPA I - vrqvura r[erooa, uznaKa: p-pEST-10,
lzdanje: 113, 6.1,2020., modifichane EiA

525.3, EPA 536
ps/L < 0,02 0,1 DA

Mekoprop . Vlastita_metoda, Oznaka: p-pEST_10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificlrane EiA

525.3, EPA 536
pg/L < 0,05 0,1 DA

Pendimetalin I . vtasnra metoda, oznaka: p_pEST_10,
lzdanJe: 113, 6.j,2020,, modi,lcirane EpA

525.3, EPA 536
u9/L < 0,02 0,1 DA

Prosulfokarb r . Vlastita.metoda, Oznaka: p-pEST-10,
lzdan)ei 1 13, 6.1.2020,, modifl ciiane EFA

525.3, EPA 536
ps/L < 0,01 0,1 DA

Azoksistrobin r . 
Vlastita_metoda, Oznaka: p-pESf.tO,

lzdanJe: 1/3, 6.1.2020., modifickane EFA
525.3, EPA 536

pg/L < 0,05 0,1 DA

Folpet , 
Vlastita.metoda, O*a iEFesr-t o,

lzdanje: 113, 6.1.2020., modificirane EpA
525.3, EPA 536

ps/L

ps/L

< 0,02 0,1 DA

Mankozeb r . Vlaslita metoda, Oznaia: F_PEST-L, -lzdanle: 1ll, 6.1.2020., modlficlrane EiA
525.3, EPA 536

< 0,03 0,1 DA

Propineb I , Vlastlta_metoda, Oznaka: p_pEST-lO,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020,, modlflcirane EpA

525.3, EPA 536
ps/L < 0,04 0,1 DA

. Metoda Mjerna, jedinica Rezultat Mjerna
nesig.

*MDK



Tebukonazol r Vlaslita metoda, Oznaka: p.pEST.1 0,
lzdanje: 1 13, 6,1,2020., modifi cirane EpA

525,3, EPA 536
us/L < 0,02 0,1 DA

Tiofanat-metil I . vraslta metoda, Oznaka: p-pEST.1o,
lzdanje: 1 13, 6,1.2020., modiflcirane EiA

525.3, EPA 536
ps/L < 0,02 0,1 DA

Acetoklor . Vlastita metoda, Oznakai p-pEgT-10,
lzdanJe: 1/3, 6.1.2020., modiflciranE EpA

525.3, EPA 536
ps/L < 0,01 0,1 DA

Acetoklor ESA
Vlastita metoda, Oznaka: p.pEST-1 0,

lzdanle: 1 13, 6.1.2020., modiflcirane EpA
525.3, EPA 536

us/L < 0,05 0,1 DA

Acetoklor O)(A
Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST-1 0,

lzdanje: 1/3, 6.1,2020., modificirane EpA
525.3, EPA 536

ps/L < 0,01 0,1 DA

S-melolaklor I . vtasilta metoda, Oznakai p-pEST_10,
lzdanle; 113, 6.1.2020., modiflctrane EiA

525.3, EPA 536
pg/L < 0,01 0,1 DA

Metolaklor ESA . Vlastita metoda, Oznaka: p-pEST-lO,
lzdanJe: 1/3, 6.1,2020., modlflcirane EpA

525.3, EPA 536
us/L < 0,05 0,'l DA

Metolaklor OXA . Vlasllta metoda, Oznaka: p.pEST-1o,
lzdanle:'l 13, 6.1.2020., modlficirane EpA

525.3, EPA 536
ps/L < 0,01 0,1 DA

[u:gnu koncentracija,
(Tablica 2') Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama u*l,a,ti,zaimonitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN6412023) i lspravku Pravilnika o parametrima sut<taonosti, metoaama a,natizai monitorinzimr roi" namijenjene za ljudsku potrosnju(NN 88/2023).

:ii?irl?:llR'JiSj,'s i3?ifr??;-r;i 
utvrdivanju ocjene sukradnosti temerjem oditovanja nadreznos ministarstva(KLASA: 023- 

1

.MDK - maksjmatno ao koncentracija

Analiti6ar:
Maja Re6i6 mag.nutr,

Stranica: 7/8

Metoda Rezultat Mjerna
nesig,

*MDK
Ocjena

l7-l^\r^ r.l Qt ilzl A hrrn oYr.



Analitidar:
lva Fioli6, mag.ing,biotechn.

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.

Stranica: 8/8



re trspxrNl lzv;e$ra"r
O I(ONCENTRACIJI AKTIVNOSTI

RADIONUKLIDA U UZOR.KU
Test report o.f the radiorurclide

activity concen:tration in a sanple

SU'anica

Poge

I,sd3
I of|

Izvjeltaj broj:
Tesl repofi no.:

016-s446/t/2A23

Oznaka, naziv i/ili
vrsta pre.dmeta
ispitivanja:
Identtfrcation,
descri ption and/or tltpe
of the tested item:

$aziv i ld.rgsa kupca; HZ|Z, Slu-Zba zazdravstvenu okologiju,
Name and address of the odjel za kontrolu zclravstvene isprarnosti voda i vodoopskrbu,czlstQmer: 

Rockefetteroval,l0O0O Zagrab

Broj i/ili datum narudlbe 25.10.2023.
Number and/o,r date of the order:

Anal.br. 4542 - voda-zaljudsku potro3nju (sirova), ad ZJZGospii,
clostavljeno 25.10.2A%.

9.tuTi9 
prreclmeta ispitivanja: uredno, pogodno za analizaCondition of the testetl ieru:

P:ly ttuzirnanja predmeta ispitivanja : 25.10.2023.
ua.re oJ recetpt oJ the tested item:

Y{i* dostave predmeta ispitivanja:, X Osobno - Kupac X posto*
Made of clelivery. of the teste.d.ik.;; ' I Ostalo;

fatula provedbe ispitivanja i 25.7A.ZQZ3, _ 3;lL,Z0ZS.
Dqts^ gf perforqanee..of lhe test: "

ovaj ispitni. izvjestaj. n., .l*jj.e se presrikavati, 0sirn u cijerosti, bez
#::f] :*::u. 

Isp itn i i zvj estajl e 
"u* 

iziii' i rrporp isa,
I n6 test report mqy no! b.e,, reproduced, axcepi in fitil, without .trlritt.en
R. a d i o e c o I o st. Te s t r e p o y | . ttn rit jig 

ii, iiii u i sl ln 
o t, o t r d.

pisanog odobrenja Labg.ratoria za

' p.erm.iigsi.on: af ,the, Lqborai"ory for

Datum:
Date:

3.|t.zan.

Odgovorna(e) osoba(e) :

Person(s) in charge;

1

=i, , i'1"

dr. sc. Z"tjx.oGrahek

Voditelj Laboratorija:
Head of Laboratory:

l'. )4,i\
dr. sc. Zeljl<o Grahek

oB 7.8/1-d4
Izdanje/Editiott 2
1,4:2:021.

Institut R
mora i okolisa; Laborarorij ,, ilio;k;;;;;"
Rude r B oS kov i C Ins t i tute, O ** i i, n." iiii rc

Bijenieka@
Hlvdlska/Aiaila

Tel. : +.3 8-5- t - 4s6 L060, +s.Is -l _45;7 I22 1

F aksl Fax: +3 8 S _ 1 -468A20 s
www,irb,hr

q h d Eny i r o n m u rt a t n e, u' i i i,'" i; ;:r;; ; ;;: ;;Radioecolbgt



TSPITNI IZVJESTAJ
O KONCENTRACIJI AKTIVNOSTI

RADIONUKLIDA U UZORKU
Test report of the radiorutclide

dctiuity concentration in a samp'le

Stranica
Page

2od3
2 of 3

Izvjeltaj broj: 015-54,461112A23
Test report,no,:

Postupali ispitivanja / Test process :

I PS 7,211 Gama-spektrometrijska
odredivanja (Izdanje 1 )"

I pS 7;212 O'dredivanie'8e,eosr 1lrda,;e l;-
X PS 7.28 Adredivanje tricija (tzdanje l j.
[] pS 7.214 Odredivanje ttF" 

llzdanle 1;-'
tr PS 7.215 Odredivanje ukupne aifa i
_ ukupne, beta a,ktivnosti (Izdanj. 1 )'"*
tr Drugi;

* 
Interna ispitna metoda.u skiadu,s postupcirna i radnim
uputama u LRE-u;' 

!" 
Standardna metnjuiSO' t OZO+,

2019 u skladus,postupko.m pS7.Z/s

Mj erni ins truinenti/,M e asur i ng instrxtm ents ;

I Gama-spektrometar: Broad
fJ Gama-spektrometar: Broad 2
f, Gama- spektrome-tar :, ExtCoax
n Gama.spektrontetart Inspector
I Gama-spektrometar: Reverse
X Tekuiinski scintilasijski brojad LSC

I Tri-Carb 3180
X QuantrilsGeT 622,A

n u/B brojad: iMatie
[] Drugi:

Datum uzorkovanj""ou.
{lynling date:

I{r fO-rmacij a dob iye-rra ocl kupca

lzvor datuma uzorkovanja:
Arigin of 4he sampling rlate:

Rezultati ispitivanjalRes utts, af tust ;

'E 
oopis E'NamdZbenic,a, fl Etiketas:alnbalaze

I Anrbala2a bez Etikero ! Ceauljlcauz uzor.ak

I ortalo'- -

Iiraj rezultataispffi

Oznaka, naziv i/ili wsta uzorka
S am p I e des i gnatib n, de s cr ip t: io n

-and/ar 

4tPe'

Referentni
daturn

.Referenoe date

Analit
Analyte

Konsentracija aktivnosti (c,0
,4 cliui ty, eo n5: e n lr a t i o n (c.A)

tr Bq/m' X Bqir'Arral,bl, 4542 -vodaz{
$udsku potro5nju (sirova). od

ZJZ Gospie, dostavljeno
25.10.2023.

25,10.2023, 3H <4

lzdanjel Edition2 mora i okoliSa, Laboratorij ru.uai*[oCIgi;ti-t'4'2021' n"a", notdilt-iiiii'i', oirx,onfor uirie rel.: +385-1.4561060;'i;t;i!y^";!r3l7
and. Enuironntental Research, Lahbratory for Faks/Fax. +3g5_ l _46g0205Radioecolog; 

www.irb.hr



ISPITNI IZVJESTA"!
O KONCENTRACIJI AKTIVNOS.TI

RADTONUKTIDA U UZORKU
Test report o,f the raclionuclide

actittity, concenlrqtion in a sarhple

Stranica
Page

3od3
3 o/3

Izvjeltaj broj; Arc-5446/I/2,CI2,3
Test repoyi.no.:

|,IJestq ispitivania: Laboratotrj za radioekologiju Insfituta Ruder BosksvidPlace of testing:

Uvjeti ispitivanja: Odgovarajuii
Test condilionls:

$jerna nesigurnOs t/ Measureme ntt uncqr taint)t :
Prosirena ryjerna nesigum9st navedena u or.vom ispitnom 

lrv:estajo odgovara sastavijenojstandardnoj mj'ernoj nesigurnostipomnozenoj 
9 

ar<t9rom pokrivanja k,: zi,koji zanormalnuraspodjelu odgovara v..ierojatnosti pot<rivanjar"ap,,i zr.'6s9/", l

The repot'ted erpanded ireaiarenent iir"ri*ini, ir1 tiis test report ,{s. rtated., as. the .oombined 
siandarcl

?::':;:#&:;,:';;W:;{;f}:'tt bv the co've'ige t'qcto"' k' ='2, ini"n 7i,:: u iii,,ot' ii,,,ii*iok, aa;ffesponcts

Dodaci; Popratnidopis 016-5445,/212023
Annexes:

Naporneme:
Contrnents:

--r----;-iEr-j-;j-E-:: K:aj ispitnog izvjeltaja r-_.__t_:--
End ofthe test report

Rezultati u izvjestaju se odnose samo na predmete koji su ispitani. I-aboratorij se odride odgovornosti za todnostinrormacija dobivenih.od 
.kupca.l rhe r'i"it tir,11"1y1;:!;;;;;;rry',to the tested items. Tie Lctboratotl,disclaints any responsibitityTr, th; ;"r;;;; oJ inJorntation suppried by the sq;tomer.

svoje komentare' prliedloge i prihjedbe na rad Laborarorija mozete,nam pirslatj koristeci podatke za kontakt:::;l:;':.iiz';lii:,?;;i,,;l::A;;;j::,;:;,:"xiii!*i;:;,*ix:,,:y;;;;;;i;x,;;;i,",iilT)'[2it ,",,

t'4,2021, n-a,i ai"ii'i,iii,"ii,i,'i', oiririui,yo,";;;;i;, rer.: +38-5_r= 4s6to6a,";;;!!i!rr;i;qnd Ewirentnenta! Research, trtoi"i"ry7o, Faks/Fax: +3BS:..t.46g0205Radioecolog 
www.irb,hr
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